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Opis przedmiotu zamówienia 
do zamówienia pn.: „Przegląd konserwacyjny zasilaczy UPS na przejściach 

granicznych z Białorusią, woj. lubelskie”. 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu konserwacyjnego zasilaczy 
UPS na Drogowym Przejściu Granicznym w Kukurykach, Drogowym  
i Kolejowym Przejściu Granicznym w Terespolu oraz na Terminalu Weterynaryjno-
Sanitarnym w Kobylanach. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
    - sprawdzenie stanów pracy: normalna, bateryjna, bypass; 

    - kontrole nastaw parametrów elektrycznych zasilacza UPS (napięcie ładowania    

    baterii, napięcie wyjściowe); 

    - kontrola stanu połączeń logicznych; 

    - kontrole stanu kondensatorów; 

    - kontrole stanu elementów mocy; 

    - kontrole stanu wentylatorów chłodzących; 

    - kontrole stanu połączeń energetycznych; 

    - kontrole elementów mocy, kondensatorów szyny DC-BUS, kondensatorów filtrów  

      wejściowych i wyjściowych; 

   - oczyszczenie zasilacza; 

   - pomiar rezystancji wew. poszczególnych baterii; 

   - sporządzenie protokołu z wykonanych prac zawierającego wyniki pomiarów,    

   wystawienie opinii o stanie technicznym zasilacza, w tym zalecenia odnośnie   

   dalszej eksploatacji. 

 

3. Okres gwarancji na podzespoły wymienione w ramach umowy dla zadania wynosi                                   
12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 
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Wykaz zasilaczy UPS zlokalizowanych na przejściach granicznych 
Oddziału Zamiejscowego w Koroszczynie 

 
 

Lp. Nazwa i typ urządzenia Ilość Lokalizacja 

1. Agpower ETXL 30  1 

DPG Kukuryki 
2. Agpower ETX 60  1 

3. Socomec Sicon Masterys MC 20kVA 1 

4. Agpower HRH 20 1 

5. Agpower Bravo RT2  14  

DPG Terespol 

6. IPS-RM-LI 2000VA /1200W   1  

7. IPS-RM-LI 2000VA 2 

8. Smart UPS LP -2000PRO 1 

9. Socomec NET2000 2 

10. Secomec NET1000 1 

11. QUERKOM 0551 1 

12. EVER LDS1200  1 

13. Agpower DT20 20kVa 2 

14. Artronic Titan 6kVA 2 

  15. Agpower ETYL 30  1 

KPG Terespol 

16.  Secomec NRT U5000  2 

  17. BACK-UPS RS800 1 

18. Green Cell 3000  1 

19. Agpower BRT1000VA  1 

20. UPS Back PRO 1500 1 

21. GT S6000 RT 1 

22. UPS back 300VA 1 

23. Delta Power Green Force Plus 20  1  
 
 

Terminal Kobylany 

24. APC 700VA 1 

25. BACK EES700 1 

26. UPS RTS-LI3KD 3kVA 1 

27. UPS BK5000MI 500VA 1 

 Razem 45  

 


